Misto provedeni zkousek:

19 Stfedoceské
vodarny

Stfedoceské vodarny, a.s.
Utvar laboratofi pitnych a odpadnich vod

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

E-mail: info@svas.cz / www.svas.cz

IC: 26196620 / DIC: CZ26196620

Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130 -2
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Zkusebnf laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. pod &.1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce €.

Obec Ledce
Ledce ¢p. 17

273 05 p. Smecno

Vzorek ¢islo: 2768/1/2021

Druh vzorku:

Odbér dne: 28.9.2021
Prijat dne: 29.9.2021
ldentifikace mista odbéru
Obec: Ledce

Misto odbéru:

zakladni chemie

voda surova (podzemni)

Ledce, pramen Rybicka

Odbér proved!:

Pfijem provedl:
Méreni ukonéeno dne: 1.10.2021

1120/1/2021

zakaznik

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn
hodnota = ** limitu| o shodé (Zdroj)
amonné ionty <0,05 mag/l max. 0,50 [ MH | vyhovuje SOP &. 16 (CSN ISO 7150-1)
dusicnany 23,01 10% mg/l max. 50 | NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 | NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
€SN EN ISO 10304-4; CSN EN 1SO
15061)
chloridy 40,5 10% mg/l max. 100 | MH | whovuje SOP &. 86 (CSN EN SO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
CHSK-Mn <0,5 mgl/l max. 3,0 | MH | whovuje SOP & 27 (CSN EN ISO 8467)
mangan 0,003| 15% mall max. 0,050 [ MH | whovuje SOP &.67 (CSN EN ISO 15 586)
H 7,1 0,2 - 6,5-9,5 |MH | vyhovuje SOP &. 13 (CSN IS0 10523)
suma Ca a Mg titracné 54| 10% mmol/l 2,0-3,5 |DH SOP & 2¢ (CSN IS0 6059)
Zelezo 0,023 20% mgl/l max. 0,20 | MH | whovuje SOP &. 14 (CSN ISO 6332)
mikrobiologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota * b limitu | o shodé (Zdroj)
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 | NMH | vyhovuje SOP & 32 (CSN EN ISQ 78999-2)
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 | MH vyhovuje SOP &. 65 (CSN EN 1SO 9308-2)
Interpretace vysledkd:
Vzorek byl analyzovan v rozsahu pozadovaném zakaznikem, bézném pro rozbor doméci studny.
Mikrobiologické a chemické ukazatele byly posuzovany podle hygienickych limitd (NMH, MH, DH) pozadovanych
VMZd ¢. 252/2004 Sb., pro pitnou vodu, v platném znéni.
Chemickym rozborem bylo zji$téno piekrogeni DH u celkové tvrdosti (suma vapniku a hof&iku).
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Véapnik a hofc¢ik jsou prvky ve vodeé Zadouci. Maji m.j. pfiznivy vliv na srdeéné-cévni systém a plisobi preventivné proti
vzniku nékterych daldich chorob. (Studna jako zdroj pitné vody; MUDr. F. KoZiek, SZU 2003). Proto u vapniku a
hof¢iku vyhlaska uvadi jako mezni hodnoty pouze minimaini hodnoty, které v pitné vodé musi byt obsazeny i po
pfipadném zmék&eni vody. Kromé toho vyhlaska uvadi optimalni doporu¢ené rozmezi pro sumu vapniku a hofdiku

2 - 3,5 mmol/l.

K pfekroceni DH u celkove tvrdosti (suma Ca a Mg) Ize konstatovat, Ze pokud voda nezplsobuje nepiekonatelné
technické problémy (zar(stani trubek, bojler, atd. vodnim kamenem), tak se nedoporuduje Zadné zmék&ovani.
(Studna jako zdroj pitné vody; MUDr. F. KoZiek, SZU 2003). .

V pfipadé nutnosti zmék&ovani vody, doporucujeme poradit se s odbornikem, ktery Vas upozorni na véechna mozna
rizika plynouci z nespravné provedeného zmék&ovani vody. Nedoporu€ujeme konzultace s prodejci zmék&ovacich
zafizeni, ale s pracovniky KHS nebo s pracovniky Statniho zdravotniho tstavu Praha.

Vzorek poskytl zakaznik vEetné tdajl o odbéru vzorku - vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat.

* - Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k = 2

s intervalem spolehlivosti s pravdépodobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota méfeni zahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku

provedeného vzorkafem nebo zakaznikem podle postup( laboratofe. Nejistota se nevztahuje na vysledky mensi nez mez

stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Pokud je ve vzorku stanoven podet mikroorganisma mengi nez 10 KTJ/ a nebo jedinct, nejistota se neuvadi.

* Hodnoty uvedené v tabulce vysledkl v kolonce limit jsou limity poZadované Vyhl. MZd &. 252/2004 Sb., v platném
znéni; rozhodovaci pravidlo je popsanoc v DSPK, C.40

+  Stanoveni je mimo rozsah akreditace.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
MH - mezni hodnota
NMH - nejvy$si mezni hodnota
DH - doporuéena hodnota
AN - aktualizovana norma - laboratof je zplisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkugebni postupy
F - u ukazatele byl uplatnén flexibilni rozsah akreditace

Vysledky zkouSek se vztahuji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Na poZadani laboratof poskytne tdaje o pouzité metodé a pouzitych méfidlech, pfipadneé jejich kalibracich.

Kladno, 1.10.2021 Milada Starkova, Ing.
zastupce manazera Utvaru laboratofi
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